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BK.271.19.2019 Sekowa, dnia 22.10.2019 t.

GMINA SEKOWA
woj. matopolskie

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa
oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wapienne w systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”,
znak: BK.271.19.2019 realizowanego w ramach projektu ,,Budowa i1 przebudowa systemu
zblorowego zaopatrzenia w wode 1 odprowadzania Sciekow na ternie Gmin Ziemi Gorlickiej Os 5.
Ochrona srodowiska Dzialanie 5.3 Ochrona zasobéw wodnych Poddziatanie 5.3.2. Gospodarka
wodno — kanalizacyjna — spt, nr projektu RPMP.05.03.02-12-0995/17 wspotfinansowanego ze
srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) informuje, ze wplynely zapytania od Wykonawcy
dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Zamawiajacy przekazuje tresc

zapytafl wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

W zwiazku z akceptacja Zamawiajacego kryteridéw réwnowaznosci prosze o podanie specyfikacji
takich kryteriéw dla wyposazenia technologicznego, poniewaz Zamawiajacy dokladnie okreslit
parametry tych urzadzen co jest sprzeczne z zasadami tworzenia PFU.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze wprowadza zmiany Programu funkcjonalno-uzytkowego wskazane w
erracie stanowiacej zalacznik do niniejszego pisma.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia rozdz. 9 ,,Réwnowaznosé
materialéw” zamawiajacy dopuszcza stosowanie utrzadzen 1 materialow réwnowaznych o
parametrach nie gorszych od wymaganych. Zwrot ,,réwnowazne” oznacza mozliwos¢ uzyskania
efektu zalozonego przez Zamawiajacego za pomoca innych rozwiazan technicznych. Wykonawca
proponujacy urzadzenia 1 materialy rtownowazne do oferty przedstawi dokumenty dane techniczne
pokazujace, ze proponowany element zamienny spelnia wymienione wymagania zaréwno pod
wzgledem technicznym ijakosciowym wraz z oswiadczeniem producenta, Zze proponowane
urzadzenie jest rtownowazne do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia.

Pytanie 2:

Przykladowo czy Zamawiajacy zaakceptuje przy prasie slimakowo-talerzowej moc zainstalowang
dla utzadzania jako 3x0,2kW lub 4x0,125kW albo 1x0,5kW?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje ze dokonal zmiany pfu w zakresie wymaganych parametrow prasy
slimakowo-talerzowe;.

Zamawiajacy zaakceptuje urzadzenia o parametrach innych niz wskazane w PFU pod warunkiem,
ze Wykonawca udowodni Zamawiajacemu, ze proponowane urzadzenie réwnowazne spetnia
wymagania techniczne pod wzgledem technicznym i jakosciowym.

Pytanie 3:

Jakie wedlug Zamawiajacego sa kryteria rtéwnowaznosci dla systemu Memosens?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje ze dokonal zmiany pfu w zakresie zestawu do pomiaru zanieczyszczen.

Jezeli w zalacznikach do specyfikacji wystepuja znaki towarowe, nazwy wlasne lub wymiary
charakterystyczne dla danego producenta nie sa one wigzace 1 mozna dostarczyc elementy
réwnowazne. Wszystkie takie przypadki wystepujace w dokumentacji projektowej nalezy traktowac
jako przykladowe propozycje autoréw, a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan majacych
zastosowanie przy realizacji przedmiotu zaméwienia.

Pytanie 4:

W zwiazku z niemoznoscia przygotowania doktadnej oferty w wyznaczonym terminie zwracam si¢
z prosba o wydluzenie terminu sktadania ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przedtuzyl termin skladania 1 otwarcia ofert na dzien 30.10.2019 .

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy informuje, Ze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwieni publicznych dokonano zmiany Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego, ktéra to zmiana stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszego pisma.

Jednoczes$nie Zamawiajacy przypomina, ze termin sktadania i otwarcia ofert zostat
pirzesuniety na dziefi 30.10.2019 r. Miejsce i godziny skfadania i otwatcia ofert pozostaly

bez zmian.
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